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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил пожарной безопасности 

в Российской Федерации (ППБ-01-03) и устанавливает общие требования пожарной 

безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих ООО «Институт 

психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского» (далее – Институт) и 

является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и гражданами. 

Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией  

следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, 

нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами  

пожарной безопасности, регламентирующими требования пожарной безопасности. 

1.3. На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре,  

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности как для подразделений, так и для 

отдельных видов работ. 

1.4. Все работники Института должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном администрацией. 

1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, 

сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов,  

инженерного оборудования, электросетей определяет генеральный директор Института. 

1.6. Для привлечения работников предприятия к работе по предупреждению и 

борьбе с пожарами могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные 

пожарные дружины. 

1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

Института и его структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на генерального директора и руководителей подразделений. 

1.8. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за 

выполнение требований данной Инструкции. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных  

помещениях на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны и инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного 

производственного участка. 

2.2. На каждом объекте инструкцией должен быть установлен соответствующий их  

пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

 определены и оборудованы места для курения; 



 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

 регламентированы: 

 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

 действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа   и занятий 

по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

2.3. В производственных зданиях и сооружениях на видных местах вывешиваются  

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. 

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разрабатывается 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

2.4. Работники, а также граждане, находящиеся на территории, в 

административных и рабочих корпусах, обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, 

утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании электроприборами 

(компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники), 

газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. 

 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИИ, 

ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ. 

 
3.1. Содержание территории 

3.1.1. Территория объектов Института должна своевременно очищаться от мусора,  

опавших листьев, сухой травы и т. п. 

3.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается  

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта. 

3.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам,  

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой 

быть очищенными от снега и льда. 

3.1.4. Сжигание отходов производить в специально отведенных для этих целей 

местах под контролем обслуживающего персонала. 

3.1.5. Территория вокруг административных и производственных корпусов должна 

иметь наружное освещение в темное время суток. Места размещения (нахождения) средств 

пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть  

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать». 



3.2. Содержание административных зданий и помещений 

3.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена 

категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать  

стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

3.2.2. Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в  

исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.  

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

3.2.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с  

неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно- 

измерительных приборах и технологической автоматике. 

3.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих 

отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

немедленно устраняться. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз 

в год. 

3.2.5. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения 

или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться 

противопожарные требования действующих норм строительного и технологического 

проектирования. 

3.2.6. В помещениях зданий и сооружений запрещается: 

 хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых 

веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других 

взрывопожароопасных веществ и материалов; 

 использовать технические этажи, венткамеры для организации производственных  

участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов; 

 размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.; 

 производить изменения объемно-планировочных решений эвакуационных путей и 

выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным 

кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зонадействия 

автоматических систем противопожарной защиты; 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы; 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными  

лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

 устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных 

в установленном порядке; 

 остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 



 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а  

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель 

и другие горючие материалы. 

3.2.7. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий  

и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться  

на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

3.2.8. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и  

сооружений с массовым пребыванием людей, не должно превышать количества, 

установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии 

норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при  

пожаре. 

3.2.9. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в  

которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны 

быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте 

хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены 

и постоянно закрыты. 

3.2.10. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается 

нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в 

витражах на уровне каждого этажа. 

3.3. Пути эвакуации 

3.3.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 

выхода из здания. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри 

без ключа. 

3.3.2. Запрещается: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, атакже  

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

 устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и 

ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков,  

а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и  

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

3.3.4. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. 

Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, 

наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого 

работника дежурного персонала. 

3.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 

массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 



4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. 

 
4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии  

с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другими нормативными 

документами. 

4.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. 

Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и  

противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие 

электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если 

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями  

инструкции по эксплуатации. 

4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

 использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, а также 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими  

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями); 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

4.4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 

питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно 

находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными. 

4.5. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с 

периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления  

изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. 



5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И 

ВЕНТИЛЯЦИИ. 

5.1. Перед началом отопительного сезона котельные и другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные 

отопительные устройства к эксплуатации не допускаются. 

5.2. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. 

5.3. Очищать дымоходы печей и дымовые трубы необходимо перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона. 

5.4. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок не 

разрешается: 

 допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 

получившихсоответствующих квалификационных удостоверений; 

 хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных; 

 применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, 

которые непредусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 

оборудования. 

Запрещается: 

 эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из систем топливоподачи; 

 подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

 разжигать установки без предварительной их продувки; 

 работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

а также при их отсутствии; 

 сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах. 

5.5. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности стандартов и технических условий, не допускается. 

5.6. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в 

воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения. Автоматические устройства 

отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содер- 

жаться в исправном состоянии. 

5.7. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

 оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

 подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

 выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 

5.8. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться 

от горючих пылей и отходов производства в установленные сроки. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ДРУГИМ ВИДАМ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
6.1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 

устанавливать (размещать) мебель и другие предметы и материалы на расстоянии от 

бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при 

нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 



6.2. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его 

сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального  

ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть 

оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически 

перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры средыв помещении  

при пожаре 100 "С. Указанные устройства (клапаны) должныустанавливаться в помещении 

непосредственно перед краном на газовой магистрали. 

6.3. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение пламени по 

трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в 

которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее — ЛВЖ и ГЖ), 

должны постоянно находиться в исправном состоянии. Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные 

сети (в том числе при авариях) запрещается. 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 
7.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.  

Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и  

осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание 

электродвигателей пожарных насосов. 

7.2. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения 

к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником 

или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны 

быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

7.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть  

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен   к крану 

и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных  

рукавов на новую складку. 

7.4. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей 

запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

 
8. СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПОВЕЩЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ. 

 
8.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- 

предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым 

планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- 

изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. 

В период выполнения указанных работ, связанных с отключением установки, 

администрация обязана принять необходимые меры по защите от пожаров зданий,  

сооружений, помещений, технологического оборудования. 



8.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и  

постоянной готовности, соответствовать проектной документации. 

8.3. Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнету-шащего вещества 

и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат дозарядке или 

перезарядке. 

8.4. Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где имеется 

опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными 

ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не изменяющими карту 

орошения. 

8.5. Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки и 

инструкцией по управлению установкой при пожаре. 

8.6. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами 

эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) 

или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. п.). 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по 

их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить 

системы в действие. 

8.7. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, 

руководитель производственного объекта должен определить порядок оповещения людей  

о пожаре и назначить ответственных за это лиц. 

 
9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ. 

 
9.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан: 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

9.2. Руководитель (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрыть работу газовых, паровых и водяных коммуникаций, 

остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном сним помещениях,  

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара 

и задымления помещений здания; 

 прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении  

пожара; 



 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфическихособенностей объекта) до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающимиучастие в тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборекратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

9.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений 

и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых  

веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной 

ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к 

осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и  

предупреждением его развития. 

 
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

 
10.1. При определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства 

горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

10.2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

10.3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 

производится в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, 

класса пожара горючих веществ и материалов. Нормы оснащения помещений 

ручными и передвижными огнетушителями приведены в таблицах 1 и 2 приложения 

3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03). 

10.4. В производственных и складских помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками 

пожаротушения, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество 

пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, 

зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом 

и класса пожара в соответствии с таблицей 3 вышеуказанного приложения. 

 

 

 
Генеральный директор                                           Р.К. Назыров 
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